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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY DLA GMINY MYSZKOW

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. - U.: z 2021r. poz. 195) § 22 rozporzadzenia  Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie
informuje :
W roku 2020 na terenie miasta Myszkowa prowadzony byt monitoring jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Czgstotliwos¢  pobierania probek wody do badan
laboratoryjnych byla zgodna z zatacznikiem nr 3 ww. rozporzgdzenia oraz z harmonogramem
poboru prébek wody uzgodnionym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w  Myszkowie. Zawarta w harmonogramie  czestotliwo$é  pobierania probek  wody
uwzgledniata produkcje  wody dla poszczegllnych uje¢ zaopatrujacych teren gminy
Myszkéw. Badania wody dostarczanej mieszkaficom miasta i gminy obejmowaly swym
zakresem parametry grupy A oraz grupy B.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie

po przeanalizowaniu wynikéw badan prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zawartych w sprawozdaniach z badan przeprowadzanych przez organy PIS w ramach kontroli
urzgdowej oraz w ramach kontroli wewnetrznej w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia
2020r., stwierdza, ze w zakresie badanych parametréw woda na terenie gminy Myszkow
spetniala wymagania okreslone w zatacznikach nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294) woda przydatna byla do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie pobrali
na terenie miasta Myszkowa 31 probek wody przeznaczonej do spozycia (badania w ramach
parametrow grupy A — 24 préobki, badania przeprowadzone w ramach parametréw grupy B —
5 probek, badania rekontrolne — 2 probki). Warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia ze
wzglgdu na obecnosé¢ bakterii grupy coli odnotowano w jednej prébece wody pobranej
z Wodociggu Publicznego Myszkow Wyszyiiskiego. Upowaznieni przedstawicicle PPIS
w Myszkowie pobrali w ramach badan rekontrolnych 2 prébki wody.



W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej przedstawiciele producenta wody pobrali 39
prébek wody (badania w ramach parametréw grupy A — 31 prébki, badania w ramach
parametrow grupy B — 6 probek, badania rekontrolne ~ 2 préobki ). W dwoch probkach wody
odnotowano ponadnormatywna warto$¢ ogolnej liczby mikroorganizméw. Przeprowadzono
badania rekontrolne, ktére nie wykazaly przekroczonych wartosci.

W 2020r. nie odnotowano zadnych interwencji dotyczacych zlej jakosci wody dostarczanej
z wodociggdw publicznych zaopatrujgcych teren miasta.

Po przeanalizowaniu wynikéw badan wody wykonanych w 2020r. stwierdzono, ze woda
na terenie gminy Myszkow byla przydatna do spozycia przez ludzi.




