PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS.903.140.2021 Myszkéw, dnia 04.11.2021r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokol/y/ pobrania probki /ek/: nr 174/X/2021, 175/X/2021.

I. L. anal. 430 pobranej dnia 19.10.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;j

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 431 pobranej dnia 19.10.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34, Zesp6l Szkol Publicznych Nr 2,
kran w kuchni, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.134.2021 Myszk6w, dnia 04.11.2021r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokot/y/ pobrania probki /ek/: nr 147/1X/2021, 151/1X/2021.

I. L. anal. 851/21 pobranej dnia 21.09.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

II. L. anal. 1035 prébki wody pobranej dnia 22.09.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. W badanej probce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydéw.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
Przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

-



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY }
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS.903.126.2021
Myszkéw, dnia 20.09.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nr identyfikacyjny B/2497 oraz W/2813 prébki wody pobranej dnia 01.09.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - hala filtréw-
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II.  Nridentyfikacyjny B/2498 oraz W/2814 prébki wody pobranej dnia 01.09.2021 r.
miejsce poboru: Hotel ,,Kukubara” ul. 1-go Maja 126, Myszkéw — kran przy
wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

III. Nr identyfikacyjny B/2499 oraz W/2815 probki wody pobranej dnia 01.09.2021 r.
miejsce poboru: Budynek MOSIR - ul. Miedziana 3 Myszkéw - kran przy wodomierzu,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. //,
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 24.08.2021r,
NS-HKi$.903.114.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/2185, W/2487, prébki wody pobranej dnia 04.08.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna ~ woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- ‘ Wy Inspektor Sanitarny
Y Myszkowia

drn .'s:-'v,'/Marek Olendarnt



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
~_ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: (34) 313-13-05

NS-HKi$.903.104.2021 Myszkéw, dnia 26.07.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnelrznej
Sprawozdanie z badah wykonane przez Gtowny Insiytut Gornictwa,
Slgskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice.

I. Sprawozdanie z badan nr BCR/1/443/2021/RD, prébki wody pobranej dnia 05.05.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw, Ujecie Wyszyiskiego, studnia nr 34 bis, woda surowa.

1. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych substancji promieniotwoérczych woda speinia
wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena ogdblna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




r PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
‘ w Myszkowie

. ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw _tel./fax: 34 313-13-05

Myszkoéw, dnia 26.07.2021r.
NS-HKi$.903.102.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnelrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/1620, W/1823, prébki wody pobranej dnia 16.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow -
punkt czerpalny na wodzie wilaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych 1 parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.,

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 13.12.2021r,
NS-HKiS.903.166.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrzne;.

Sprawozdanie z badat wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I Nr identyfikacyjny B/3218, W/3641, probki wody pobranej dnia 03.11.2021r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiadaé woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng¢ wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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r» 'PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 !

Myszkow, dnia 04.11.2021r,
NS-HKi$.903.153.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/2991, W/3355, probki wody pobranej dnia 13.10.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS$.903.133.2021 Myszkow, dnia 04.11.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- PIL.SUDSKIEGO

Protokol/y/ pobrania probki /ek/: nr 145/IX/2021, 149/1X/2021
Dzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach.

I. L. anal. 852/21 prébki wody pobranej dnia 21.09.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

II. L. anal. 1036 prébki wody pobranej dnia 22.09.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. W badanej probce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydéw.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie Jako$ei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena og6ina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




- PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
~ ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw  tel./fax: (34) 313-13-05

NS-HKi$.903.105.2021 Myszkow, dnia 26.07.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej
Sprawozdanie z badarn wykonane przez Glowny Instytut Gornictwa,
Slgskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice.

I. Sprawozdanie z badan nr BCR/1/444/2021/RD, prébki wody pobranej dnia 05.05.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw, Ujecie Pilsudskiego, (s- 7a), woda surowa.

1. W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwérczych woda spelnia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




‘ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie |

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS. 903.103.2021 Myszkéw, dnia 26.07.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnglrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/1621, W/1824 probki wody pobranej dnia 16.06.2021r. miejsce
poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW — hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. Nridentyfikacyjny B/1622, W/1825 prébki wody pobranej dnia 16.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Pulaskiego 42 — Panstwowy Inspektorat
Weterynaryjny — kran w pomieszczeniu socjalnym — woda przeznaczona do spozycia

przez ludzi.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczone; do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ‘
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 - ‘

L

NS-HKiS. 903.162.2021 Myszkéw, dnia 22.11.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrzne;.

Sprawozdanie z badarn wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

Nr identyfikacyjny B/3222, W/3645 préobki wody pobranej dnia 03.11.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW - hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




T PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$. 903.152 .2021 ] Myszkéw, dnia 04.11.2021r.
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I.  Nridentyfikacyjny B/2993, W/3357 probki wody pobranej dnia 13.10.2021r. miejsce
poboru: Myszkow ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW — hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z2017r. poz. 2294).

IL. Nridentyfikacyjny B/2994 oraz W/3358 préobki wody pobranej dnia 13.10.2021 r.
miejsce poboru: ZWiK Myszkéw ul. Okrzei 140 — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody warunkowo speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / przekroczony parametr — liczba bakterii
grupy coli —3 NPL/100 ml norma 0.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).
REKONTROLA - badania przeprowadzonego w dniu 13.10.2021 r. w punkcie
ZWiK Myszkéw ul. Okrzei 140 — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
III. Nr identyfikacyjny B/3037 prébki pobranej dnia 18.10.2021r.
miejsce poboru: ZWiK Myszkéw ul. Okrzei 140 — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. W zakresie uzyskanych wartosci badanego wskaznika mikrobiologicznego woda spelnia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r., poz. 2294),

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. /
oy
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.123.2021 Myszkow, dnia 20.09.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA
Protokét/y/ pobrania probki /ek/:nr 134/VIII/2021, 135/VIII/2021.

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu

I. L. anal. 335 pobranej dnia 24.08.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Palmowa - punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi .

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

ILI. L. anal. 336 pobranej dnia 24.08.2021r.
miejsce poboru: NZOZ Rodzina, kran przy wodomierzu, Myszkéw ul. Traugutta 41,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi .

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogéina — woda spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.115.2021 Myszkow, dnia 24.08.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I. Nridentyfikacyjny B/2186, W/2488 probki wody pobranej dnia 04.08.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogédlna — woda spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




T PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
‘ w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.101.2021 Myszkéw, dnia 26.07.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnelrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Ceniralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I. Nridentyfikacyjny B/1619, W/1822 prébki wody pobranej dnia 16.06.2021 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do Sspozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS8.903.161.2021 Myszk6w, dnia 22.11.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa .

I. Nridentyfikacyjny B/3221, W/3644 prébki wody pobranej dnia 03.11.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Wy Jeklor Sanitarny
fivie

dr n.med. McrekOlerderné



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS8.903.151.2021 Myszkéw, dnia 04.11.2021 r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I. Nridentyfikacyjny B/2992, W/3356 prébki wody pobranej dnia 13.10.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS$.903.37.2021 Myszkéw, dnia 28.04.2021r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI
Protokol/y/ pobrania prébki /ek/:nr 25/111/2021, 29/111/2021.

Dzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach.

I. L. anal. 152 pobranej dnia 15.03.2021r.
miejsce poboru: Studnia Nr 16 Kosciuszki — punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, Myszkow ul. Kosciuszki 27, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda warunkowo spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr zawartosci zelaza

285pg/l - norma 200 ug/l.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 3 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr
zelaza 285ug/l - norma 200 ug/l.

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy

II. L. anal. 142 pobranej dnia 16.03.2021r.
miejsce poboru: Studnia Nr 16, Ko$ciuszki — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, Myszkow ul. Ko$ciuszki 27, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. W badanej prébce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydéw.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42  42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.35.2021 Myszkéw, dnia 28.04.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokét/y/ pobrania probki /ek/: nr 26/111/2021, 30/111/2021.

I. L. anal. 153 pobranej dnia 15.03.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego 45, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzgdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

II. L. anal. 143 prébki wody pobranej dnia 16.03.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, Myszkow, ul. Wyszynskiego 45, woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

I. W badanej probce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycyddw.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.]1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




\ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

k ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS$.903.31.2021 Myszkdow, dnia 15.04.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie

ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/0670, W/0735 prébki wody pobranej dnia 09.03.2021r.
miejsce poboru: Auto SPA ul. Koéciuszki 9 - kran w pomieszczeniu socjalnym,

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow chemicznych

woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz.U.z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie

1 ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-1 3-05

Myszkow, dnia 15.04.2021r,
NS-HKiS.903. 30.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 C. zestochowa .

L Nridentyfikacyjny B/0669, W/0734, probki wody pobranej dnia 09.03.2021r.
miejsce poboru: Myszkoéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - hala filtrow -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



~ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS. 903.29.2021 Myszkow, dnia 08.04.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/0668, W/0736 probki wody pobranej dnia 09.03.2021r. miejsce
poboru: Myszkoéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW - hala filtré6w — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikdéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



’_______________________._._———

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

‘ ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 15.04.2021 r.
NS-HKiS. 903.28.2021

OCENA JAKOSCI WODY
WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej

Sprawozdanie  z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo  Wodociqgow i Kanalizacji Okregu C zestochowskiego S.A W Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czgstochowa.

1. Nridentyfikacyjny B/0665 oraz W/0739 probki wody pobranej dnia 09.03.2021 r.
miejsce poboru: Oddzial Rehabilitacyjny Osifiska Gora, ul. Grzybowa 4 — zaplecze
personelu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spefnia wymagania mikrobi
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci

ologiczne jakim powinna odpowiadaé

badanych wskaznikow fizycznych 1 parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie ja

kodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II. Nridentyfikacyjny B/0666 oraz W/0738 probki wody pobranej dnia 09.03.2021 r.

miejsce poboru: Ujecie Osinska Goéra-punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych 1 parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

7drowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

III. Nr identyfikacyjny B/0667 oraz W/0737 probki wody pobranej dnia 09.03.2021 r.

miejsce poboru: Zbiornik wody pitnej Osinska Gora - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych 1

parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczone]

do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna —woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS. 903.3.2021 Myszkéw, dnia 12.02.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewngtrznej.

Sprawozdanie z badari wykonane przez Ceniralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

I. Nr identyfikacyjny B/0057 oraz W/0081 prébki wody pobranej dnia 12.01.2021 r.
miejsce poboru: Ujecie Osifiska Géra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiadaé woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda warunkowo spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr zapachu.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6ina — woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na
przekroczony parametr zapachu.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS. 903.3.2021 Myszkéw, dnia 12.02.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewngtrznej.

Sprawozdanie z badar wykonane przez Ceniralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czgstochowa.

I Nr identyfikacyjny B/0057 oraz W/0081 prébki wody pobranej dnia 12.01.2021 r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Goéra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda warunkowo spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzglgdu na przekroczony parametr zapachu.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na
przekroczony parametr zapachu.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw  tel./fax: 34 313-13-05 |
Myszkéw, dnia 14.06.2021 r.

NS-HKiS$.903.72 .2021 ,
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - OSINSKA GORA
Protokél/y/ pobrania probki /ek/:nr 67/V/2021, 68/V/2021, 69/V/2021.

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu

I. L. anal. 188 pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Gora -punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow

chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 189 pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Zbiornik Wody Pitnej Osinska Géra — punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikoéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r. poz. 2294).

III. L. anal. 190 pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Grzybowa 4, Oddzial Rehabilitacji Osinska Géra, zaplecze
dla personelu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartos$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkoéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS8.903.73 .2021 Myszkow, dnia 14.06.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA
Protoko6t/y/ pobrania prébki /ek/:nr 65/V/2021, 66/V/2021.

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu

I. L. anal. 194 pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Palmowa - punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi .

2

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 195 pobranej dnia 25.05.2021r.
micjsce poboru: Myszkow ul. Traugutta 41, NZOZ Rodzina - gabinet lekarski,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi .

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS.903. 74 .2021 Myszkéw, dnia 21.06.2021r,
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu
Protokot/y/ pobrania probki /ek/: nr 62/V/2021, 63/V/2021, 64/V/2021.

I. L. anal. 191 pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34, Zesp6l Szkot Publicznych nr 2,
kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 192 proébki wody pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszyniskiego, hala filtréw - punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizgycznych 1 parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

III. L. anal. 193 prébki wody pobranej dnia 25.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Sikorskiego 22a, Szkola Podstawowa nr 5, kuchnia,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych 1 parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42  42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS.903.78 2021 ] Myszkéw, dnia 23.06.2021r,
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Protokot/y/ pobrania probki /ek/: nr 72/V1/2021, 73/V1/2021, 74/V1/2021.

I. L. anal. 199 pobranej dnia 08.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wapienna 2, Szkola Podstawowa Nr 6 - kran
w kotlowni, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 200 prébki wody pobranej dnia 08.06.2021r.

miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45, Budynek SUW hala filtréw- punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017r. poz. 2294).

III. L. anal. 201 prébki wody pobranej dnia 08.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. 1 Maja 126, Hotel KUKUBARA,
kran przy wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wo y
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.79.2021 Myszkéw, dnia 23.06.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI
Protokot/y/ pobrania probki /ek/:nr 78/V1/2021, 79/V1/2021.

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu.

I. L. anal. 205 pobranej dnia 08.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Ko$ciuszki 27, studnia nr 16 Kosciuszki — punkt

czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi.

I Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartodci badanych wskaznik6éw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

IL. L. anal. 206 pobranej dnia 08.06.2021r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Kosciuszki 41, Auto SPA - kran w pomieszczeniu
socjalnym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42  42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS$.903.76 .2021 Myszkéw, dnia 23.06.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY
WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- PILSUDSKIEGO
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu

Protokét/y/ pobrania probki /ek/: nr 75/V1/2021, 76/V1/2021, 80/V1/2021, 77/V1/2021,

I. L. anal. 202 pobranej dnia 08.06.2021r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Jedwabna 93 - Szkola Podstawowa nr 4 —

kran w kuchni, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
II. L. anal. 203 pobranej dnia 08.06.2021r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Le$na 1, Szkota Podstawowa Nr 1, kuchnia, woda -

przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda warunkowo spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr metnosci - 2,6 NTU £0,4, norma | NTU.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r. poz. 2294).

Woda warunkowo spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

REKONTROLA - badania przeprowadzonego w dniu 08.06.2021r.
II. Nridentyfikacyjny 216 probki pobranej dnia 15.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Lesna 1, Szkola Podstawowa Nr 1, kuchnia, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. W zakresie uzyskanej warto$ci badanego parametru fizyko-chemicznego woda spetnia
wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Metnosé: 0,16+0,03
NTU/.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r., poz. 2294).
IV, L. anal. 204 pobranej dnia 08.06.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17, Budynek SUW hala filtrow- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r. poz. 2294).
Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.117.2021 Myszkow, dnia 24.08.2021 r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/2188 oraz W/2490 pr6bki wody pobranej dnia 04.08.2021 r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Ko§ciuszki 27 - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.117.2021 Myszkéw, dnia 24.08.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. ]
Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I Nr identyfikacyjny B/2188 oraz W/2490 prébki wody pobranej dnia 04.08.2021 .
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Kosciuszki 27 - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.132.2021 Myszkéw, dnia 04.11.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Protokot/y/ pobrania probki /ek/: nr 146/X1/2021, 150/X1/2021.

Dzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach

I.

L. anal. 853/21 pobranej dnia 21.09.2021r.
miejsce poboru: Wodociag publiczny Myszkéw - Osinska Gora,
Ujecie Osinska Goéra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng¢ wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

IL.

L. anal. 1037 proébki wody pobranej dnia 22.09.2021r.

miejsce poboru: Wodociag publiczny Myszkéow - Osinska Gora, Ujecie Osinska
Goéra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona

do spozycia przez ludzi.

1. W badanej probee nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydow.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 ~ 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 24.08.2021 r.
NS-HKiS. 903.116.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czgstochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/2187 oraz W/2489 probki wody pobranej dnia 04.08.2021 r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Géra-punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY B
w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

NS-HKiS$.903.106.2021 Myszkdéw, dnia 26.07.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — OSINSKA GORA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej
Sprawozdanie z badarn wykonane przez Glowny Instytut Gornictwa,
Slgskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice.

1. Sprawozdanie z badan nr BCR/1/445/2021/RD, prébki wody pobranej dnia 05.05.2021 r.
miejsce poboru: Myszkow, Ujecie Osinska Gora (s — 35), woda surowa.

1. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych substancji promieniotwérczych woda spetnia
wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS. 903.160.2021 Myszkoéw, dnia 22.11.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badahi wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

L. Nr identyfikacyjny B/3220 oraz W/3643 prébki wody pobranej dnia 03.11.2021 r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Géra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng¢ wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogéina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

NS-HKi$.903.107.2021 Myszkéw, dnia 26.07.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnegtrznej
Sprawozdanie z badan wykonane przez Glowny Instytut Gdrnictwa,
Slgskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice.

I. Sprawozdanie z badan nr BCR/1/446/2021/RT, probki wody pobranej dnia 05.05.2021 r.
miejsce poboru: Myszkéw, Ujecie Kosciuszki (s - 16), woda surowa.

1. W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwoérczych woda spetnia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 ~ 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 J

NS-HKiS.903.159.2021 Myszkéw, dnia 22.11.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L. Nr identyfikacyjny B/3219 oraz W/3642 probki wody pobranej dnia 03.11.2021 r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Kosciuszki 27 - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci.

1. Badana probka wody spelia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 ~ 42-300 Myszkéw tel./fax: 34313-13-05

NS-HKiS.903.47.2021 Myszkow, dnia 28.04.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA
Protokot/y/ pobrania prébki /ek/:nr 27/111/2021, 31/111/2021.

Dzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach.

I. L. anal. 154/21pobranej dnia 15.03.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw SUW ul. Palmowa — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi .

[\

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

II. L. anal. 144 probki wody pobranej dnia 16.03.2021r.
miejsce poboru: Myszkow SUW ul. Palmowa — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

. W badanej probce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydow.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.
poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.67.2021 Myszkéw, dnia 07.06.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- PIESUDSKIEGO

Protokét/y/ pobrania probki /ek/: nr 43/V/2021, 42/V/2021, 44/V/2021.
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu

I. L. anal. 140 pobranej dnia 10.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Okrzei 140 — ZWiK — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spehia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. I rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

II. L. anal. 141 pobranej dnia 10.05.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW, ul. Pilsudskiego 17 hala filtréw- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I. Badana probka wody speknia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 142 pobranej dnia 10.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pulaskiego 7, Przedszkole Nr 2 — kuchnia, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W  zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spefia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).
Ocena ogdlna —~ woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. '




—

 PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY |
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

— |

Myszkoéw, dnia 14.06.2021r.
NS-HKi$.903.70.2021

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnelrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa |

L. Nridentyfikacyjny B/1225, W/1352, probki wody pobranej dnia 05.05.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY "T
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 __J

Myszkow, dnia 26.02.2020r.
NS-HKi$.903.6.2021 ]
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewneftrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okrggu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I Nr identyfikacyjny B/0301, W/0328, prébki wody pobranej dnia 02.02.2021r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresic uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakodci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

I Nridentyfikacyjny B/0306, W/0333, prébki wody pobranej dnia 02.02.2021r.
miejsce poboru: Myszk6éw ul. Wapienna 2 — Szkola Podstawowa nr 6 — kran
w kotlowni, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

l. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody -

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. /
éy//}'



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKi$.903.7.2021 Myszkéw, dnia 26.02.2021 r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/0305 oraz W/0332 prébki wody pobranej dnia 02.02.2021 r.
miejsce poboru: Studnia nr 16 — ul. Kosciuszki 27 - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

_ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS-HKiS.903.16.2021 Myszkoéw, dnia 15.03.2021r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- PILSUDSKIEGO

Protokét/y/ pobrania probki /ek/: nr 3/11/2021, 2/11/2021.

I. L. anal. 52 pobranej dnia 16.02.2021r.
miejsce poboru: Przedszkole nr 2, ul. Pilsudskiego 7a, kran w kuchni, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzagdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone;j

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 53 pobranej dnia 16.02.2021r.
miejsce poboru: Budynek SUW hala filtréw- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, Myszkéw ul. Pilsudskiego 17, woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakos$ci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogéina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszké6w, dnia 10.02.2020r.

NS-HKiS. 903.1.2021 ]
OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewngtrznej. .
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/0055, W/0079, probki wody pobranej dnia 12.01.2021r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréow -
punkt czerpalny na wodzie wtiaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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