| PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

L ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 28.10.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 157/19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Préby wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgdéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/3238 oraz W/3827, probki wody pobranej dnia 02.10.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Okrzei 140 — ZWiK - pomieszczenie socjalne, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania wmikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

II. Nridentyfikacyjny B/3237 oraz W/3826, probki wody pobranej dnia 02.10.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pulaskiego 17- budynek SUW - hala filtrow — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 28.10.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 156/19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/3236 oraz W/3825, prébki wody pobranej dnia 02.10.2019r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — Budynek SUW- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto§ci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 22.07.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 — 102 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Protokél/y/ pobrania probki/ek /: nr 112/V1/2019, 1 15/VI/2019
Oddzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach

I  anal.885/19, probki wody pobranej dnia 25.06.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikoéw fizycznych 1 parametréw

chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng¢ wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku Bialej - pestycydy

II. anal.1002 prébki wody pobranej dnia 26.06.2019r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. W badanej prébce nie stwierdzono przekroczonych wartos$ci pestycydow.

Oceng wody przeprowadzono W oparciu 0 rozporzadzenie Ministra  Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogolna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. B
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~  PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 03.07.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 -92 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/1849 oraz W/2230, prébki wody pobranej dnia 11.06.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono Ww oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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\' T PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY o \
‘ w Myszkowie

| ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 \

NS/HK/ WOD/ 4562 -115 /19 Myszkéw, dnia 12.08.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/2505, W/3013 prébki wody pobranej dnia 06.08.2019r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Kos$ciuszki 27- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogoélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 110 /19 Myszkow, dnia 12 .08.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - OSINSKA GORA
Protokél/y/ pobrania probki /ek/:nr 121/VII/2019

1. anal. 351 pobranej dnia 09.07.2019r.
miejsce poboru: Ujgcie Osifiska Gora - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do

sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 12 .08.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 117/19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L. Nridentyfikacyjny B/2504 oraz W/3012, probki wody pobranej dnia 06.08.2019r.
miejsce poboru: Myszkéow ul. Palmowa — Budynek SUW- punkt czerpalny na wodzie
witlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkw _tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 119 /19 Myszkow, dnia 26 .08.2019r,

OCENA O JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PILSUDSKIEGO
Protokdly/ pobrania probki /ek/: nr 137/VII1/2019,138/ VIII/ /2019

1.  anal. 390 pobranej dnia 06.08.2019 r.

miejsce poboru: Myszkow ZWiK, ul. Okrzei 140, pomieszczenie socjalne, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294).

II. anal. 391 pobranej dnia 06.08.2019 r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego 17, hala filtréw - punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2 2017r. poz. 2294).

Ocena ogolna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

| ul. Putaskiego 42 ~ 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -115 /19 Myszkoéw, dnia 12.08.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z bada¥ wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I. Nridentyfikacyjny B/2505, W/3013 probki wody pobranej dnia 06.08.2019r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Kosciuszki 27- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

L

w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkdw, dnia 12.08.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -116 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej ]
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

L

Nr identyfikacyjny B/2503 oraz W/3011, prébki wody pobranej dnia 06.08.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - hala filtrow,

punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréow chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 112 /19 Myszkow, dnia 12.08.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Protokél/y/ pobrania probki /ek/: nr 122/V 11/2019,123/VII/2019

I. anal 352 pobranej dnia 09.07.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw, NZOZ Rodzina ,ul. Traugutta 41 — gabinet lekarski,
woda przeznaczona do Spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

II. anal. 353 pobranej dnia 09.07.2019 r.
miejsce poboru: Zbiornik Wody Pitnej — studzienka wodociggowa punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r., W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena og6ina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszko6w, dnia 03.07.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 91 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Préby wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badarn wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/1850 oraz W/2231, prébki wody pobranej dnia 11.06.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW -hala filtrow — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017, poz. 2294).

II. Nridentyfikacyjny B/1848 oraz W/2229, prébki wody pobranej dnia 11.06.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pulaskiego 42- Paiistwowy Inspektorat Weterynaryjny, kran
w pomieszczeniu socjalnym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




NS/HK/ WOD/ 4562 - 87 /19

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 03.07.2019r.

OCENA O JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PILSUDSKIEGO

Protoko6l/y/ pobrania probki /ek/: nr 101/V1/2019,/ 102/V1/ /2019r.

L

IL

anal.253 pobranej dnia 11.06.2019 r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Jedwabna 93,Szkola Podstawowa nr 4-kran w kuchni, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadacd
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294).

anal. 254 pobranej dnia 11.06.2019 r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego 17, hala filtréw - punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartoSci badanych wskaznikéw fizycznych 1 parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




NS/HK/ WOD/ 4562 - 87 /19

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

~ ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 03.07.2019r.

OCENA O JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — PILSUDSKIEGO

ProtokoYy/ pobrania prébki /ek/: nr 101/V1/2019,/ 102/V1/ /2019r.

I.

I

anal.253 pobranej dnia 11.06.2019 r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Jedwabna 93,Szkola Podstawowa nr 4-kran w kuchni, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresiec uzyskanych wartoéci badanych wskaznikow fizycznych 1 parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294).

anal. 254 pobranej dnia 11.06.2019 r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego 17, hala filtréw - punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdélna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




\ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
‘ w Myszkowie

| ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkoéw tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -141 /19 Myszkdéw, dnia 30.09.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/2864 oraz W/3401 probki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: ,Kukubara”- ul.1-go Maja 126 — pomieszczenie socjalne — kran
przy wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. '
2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

I. Nr identyfikacyjny B/2865 oraz W/3402 prébki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul .Miedziana 3 - Budynek MOSIR - kran przy
wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. Nr identyfikacyjny B/2863 oraz W/3400 probki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogoélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie

‘ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow - tel./fax: 34 313-13-05

Myszkoéw, dnia 28.10.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 — 153 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Protokét/y/ pobrania probki/ek /: nr 179/X/2019,183/X/2019
Oddzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach

I.  anal.1283/19, probki wody pobranej dnia 02.10.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34 — Zespol Szkél Publicznych
Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono W oparciu 0 rozporzadzenie Ministra  Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku Bialej - pestycydy

II. anal.1482 prébki wody pobranej dnia 03.10.2019r.

miejsce poboru: Myszkéw ul Jaworznicka 34 — Zespol Szkoél Publicznych
Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W badanej probcee nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydow.

Ocene wody przeprowadzono Ww oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogélna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

|




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

ul. Putaskiego 42
Myszkéw, dnia 09.08.2019r.

NS/HK/ WODP/ 4562-3 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA
Myszkow Ujecie ""Osinska Géra''(s- 35 ) - woda surowa

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Gléwny Instytut Gornictwa-Slgskie Centrum

Radiometrii Srodowiskowej ul. Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice

Nr probki : 702/19 pobranej dnia 08.05.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw Ujecie ""Osinska Gora''(s- 35) - woda surowa

W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwérczych woda spetnia

1.
wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi .




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

Myszkoéw, dnia 24.06.2019r
NS/HK/ WODP/ 4562-1 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY KOSCIUSZKI
Myszkow Ujecie ,, Kos$ciuszki” (s— 16) - woda surowa

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnegtrznej

Sprawozdanie z badan wykonane przez Glowny Instytut Gérnictwa-Slgskie Centrum
Radiometrii Srodowiskowej ul. Plac Gwarkéw 1
40-166 Katowice

Nr probki : 703/19 pobranej dnia 08.05.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw Ujecie ,,Ko$ciuszki” (s— 16) - woda surowa

1. W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwérczych woda speinia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono W oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi .
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

Myszkow, dnia 09.08.2019r.
NS/HK/ WODP/ 4562-4 / 19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY WYSZYNSKIEGO
Myszkow Ujecie "Wyszynskiego' (s-34 bis) - woda surowa

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewneltrznej )
Sprawozdanie z badah wykonane przez Giéwny Instytut Gornictwa-Slgskie

e

Centrum Radiometrii Srodowiskowej ul. Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice

Nr prébki : 700/19 pobranej dnia 08.05.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw Ujecie "Wyszynskiego' (s-34 bis) - woda surowa

1. W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwérczych woda spetnia

wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono Ww oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi .




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: (34) 313-13-05

Myszkow, dnia 09.08.2019r.
NS/HK/ WODP/ 4562-5/ 19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY PILSUDSKIEGO
Myszkéw Ujecie '"Pilsudskiego' (s-7a) - woda surowa

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej ,
Sprawozdanie z badan wykonane przez Giowny Instytut Gornictwa-Slgskie Centrum
Radiometrii Srodowiskowej ul. Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice

Nr préobki : 701/19 pobranej dnia 08.05.2019 r.
miejsce poboru: Myszkow Ujecie ''Pilsudskiego''(s-7a) - woda surowa

1. W zakresie uzyskanych wartosci badanych substancji promieniotwdrczych woda spetnia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna —woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi .




" PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

L  ul.Pulaskiego 42 42-300 Myszkow _tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -141 /19 Myszkdéw, dnia 30.09.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/2864 oraz W/3401 probki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: ,,Kukubara”- ul.1-go Maja 126 — pomieszczenie socjalne — kran
przy wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Il Nridentyfikacyjny B/2865 oraz W/3402 prébki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul .Miedziana 3 — Budynek MOSIR - kran przy
wodomierzu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

IL Nridentyfikacyjny B/2863 oraz W/3400 prébki wody pobranej dnia 04.09.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdélna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 28.10.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 — 153 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Protokét/y/ pobrania probki/ek /: nr 179/X/2019,183/X/2019

Oddzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach

I.  anal.1283/19, prébki wody pobranej dnia 02.10.2019 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34 — Zespél Szkét Publicznych
Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku Bialej - pestycydy

II. anal.1482 prébki wody pobranej dnia 03.10.2019r.

miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34 - Zespél Szkél Publicznych
Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W badanej probee nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydow.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogolna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 28.10.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 156/19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I. Nr identyfikacyjny B/3236 oraz W/3825, prébki wody pobranej dnia 02.10.2019r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — Budynek SUW- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogo6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

| ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow  tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 184 /19 Myszkow, dnia 16.12.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badarh wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/3641, W/4261 prébki wody pobranej dnia 06.11.2019r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW- punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




— -

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 16.12.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 183 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

I

Nr identyfikacyjny B/3638 oraz W/4258 probki wody pobranej dnia 06.11.2019 r.
miejsce poboru: Ujecie Osifiska Géra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do
sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z2017r. poz. 2294)

Ocena ogélna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkoéw tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 182 /19 Myszkéw, dnia 16.12.2019r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I. Nridentyfikacyjny B/3639, W/4259 probki wody pobranej dnia 06.11.2019r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, ul. Ko$ciuszki 27- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 180 /19 Myszkoéw, dnia 16.12.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I. Nridentyfikacyjny B/3640, W/4260 probki wody pobranej dnia 06.11.2019r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW — hala filtrow —
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadad
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow chemicznych
woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

| __ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05 \

Myszkdw, dnia 16.12.2019r.
NS/HK/ WOD/ 4562 - 181 /19

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/3642 oraz W/4262, probki wody pobranej dnia 06.11.2019 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

|. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono W oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




