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NS-HKiS.021.2.19.2021 Myszkéw, dnia 29.01.2021r.

Burmistrz Miasta Myszkowa

')Z(ff ; ul. Kos$ciuszki 26
U dny , 42-300 Myszkow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie przesyta
oceny jakosci wody sporzadzone na podstawie wynikéw badan probek
wody (badania prowadzone w ramach biezgcego nadzoru sprawowanego
przez organy PIS oraz kontroli wewnegtrznej), pobranych z wodociggow

publicznych zaopatrujagcych teren miasta Myszkowa w 2020r.

Zatacznik: oceny jako$ci wody

Do wiadomosci:

1. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Okrzei 140, 42-300 Myszkow.

2. ala

FOLEEA
OTULECIE ODZYBKANIA
MIEPODLEGEOSC)




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 9/20 Myszkéw, dnia 17.02.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnegtrznej.

Sprawozdanie z badath wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czegstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/0335, W/0437 prébki wody pobranej dnia 04.02.2020r.
miejsce poboru: Studnia Nr 16, ul. Ko§ciuszki 27 Myszkéw — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 37/20 Myszkéw, dnia 23.03.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — KOSCIUSZKI

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/0659, W/0806 proébki wody pobranej dnia 03.03.2020r.
miejsce poboru: Auto SPA ul. Ko§ciuszki - kran w pomieszczeniu socjalnym, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikdw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna —woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

~_ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 123/20 Myszkéw, dnia 01.09.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW -~ KOSCIUSZKI

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badav, wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nr identyfikacyjny B/2065, W/2327 prébki wody pobranej dnia 04.08.2020r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, Myszkéw ul. Ko$ciuszki 27 — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §2 1 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WODY/ 4562 - 139/20 Myszkéw, dnia 17.09.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - KOSCIUSZKI
Protokél/y/ pobrania prébki /ek/:nr 86/1X/2020, 87/1X/2020.

I. L. anal. 288 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: Studnia Nr 16, Myszkow ul. Ko$ciuszki 27— punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda warunkowo spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr zapachu / z 2G-staby
zapach siarkowodoru akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian /.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr
zapachu.

II. L. anal. 289 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: Auto SPA, Myszkéw ul. KoSciuszki - kran w pomieszczeniu
socjalnym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkoéw tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 185/20 Myszkéw, dnia 07.12.2020 1.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — KOSCIUSZKI

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nr identyfikacyjny B/3112, W/3427 prébki wody pobranej dnia 04.11.2020r.
miejsce poboru: Studnia nr 16, Myszkow ul. Kos$ciuszki 27 — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznik6w fizycznych i parametrow chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena og6lna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




:

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ‘
w Myszkowie ‘

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkéw  tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 10.02.2020r.

NS/HK/ WODY/ 4562 - 2/20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej

Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

L

Nr identyfikacyjny B/0184 oraz W/0225 probki wody pobranej dnia 21.01.2020r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Géra-punkt czerpalny na wodzie
wtltaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda warunkowo spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
ze wzgledu na zapach 4 (siarkowododr)

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r. poz. 2294)

Woda w badanym zakresie warunkowo spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nr identyfikacyjny W/0337 prébki wody pobranej dnia 28.01.2020r.
miejsce poboru: Ujecie Osifiska Gora-punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W zakresie uzyskanej wartosci badanego wskaznika fizycznego zapachu
woda spefnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu 0 §21 ust. I pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294)

Ocena ogélna —woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




- PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 21/20 Myszkéw, dnia 28.02.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - OSINSKA GORA
Protokoél/y/ pobrania prébki /ek/:nr 15/11/2020, 16/11/2020

I. L. anal. 63 pobranej dnia 18.02.2020r.

miejsce poboru: Ujecie Osinska Goéra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow

chemicznych woda warunkowo spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr zapachu / z 2G-staby zapach
siarkowodoru akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian /.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu 0 §21 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie warunkowo speinia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony
parametr zapachu.

II. L. anal. 64 pobranej dnia 18.02.2020r.

miejsce poboru: SPZOZ Oddzial Rehabilitacji ul. Grzybowa 4 , zaplecze dla personelu,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna - woda speinia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 23.03.2020r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 36/20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrzne;. )
Sprawozdanie z badani wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czestochowie ul.
Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

L

II.

Nr identyfikacyjny B/0656 oraz W/0803 prébki wody pobranej dnia 03.03.2020 r.
miejsce poboru: Zbiornik wody pitnej — ul. Osinska Géra - punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci.

Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017r. poz. 2294)

Nr identyfikacyjny B/0657 oraz W/0804 prébki wody pobranej dnia 03.03.2020 r.
miejsce poboru: Oddzial Rehabilitacyjny Osifiska Géra ul. Grzybowa 4-zaplecze dla
personelu, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

IIl. Nr identyfikacyjny B/0658 oraz W/0805 prébki wody pobranej dnia 03.03.2020 r

miejsce poboru: Ujecie Osinska Géra-punkt czerpalny na wodzie
wttaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Ocena ogolna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 95/20 Myszkow, dnia 27.07.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Protokét/y/ pobrania probki /ek/: nr 41/V1/2020.

I. L. anal. 178 oraz 268/20 prébki wody pobranej dnia 15.06.2020r.
miejsce poboru: Ujecie wody Osifiska Géra- punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



-

. PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 121/20 Myszkow, dnia 01.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Proébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. .
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/2064 oraz W/2326 prébki wody pobranej dnia 04.08.2020 r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Goéra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci.

1. Badana probka wody warunkowo spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / przekroczony parametr —
ogolna liczba mikroorganizmow - 129 jtk/ml /.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 138/20 Myszkow, dnia 17.09.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - OSINSKA GORA
Protokét/y/ pobrania probki /ek/:nr 84/1X/2020, 85/1X/2020

I. L. anal. 290 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Gora - Myszkow ul. Grzybowa, punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw

chemicznych woda warunkowo spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony parametr zapachu / z 2G-staby
zapach siarkowodoru akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian /.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda w badanym zakresie warunkowo spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na przekroczony
parametr zapachu.

II. L. anal. 291 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: SPZOZ Oddzial Rehabilitacji ul. Grzybowa 4, zaplecze dla personelu,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 181/20 Myszkoéw, dnia 07.12.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY OSINSKA GORA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Pryedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czgstochowa.

I. Nr identyfikacyjny B/3108 oraz W/3431 prébki wody pobranej dnia 04.11.2020 r.
miejsce poboru: Ujecie Osinska Géra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda speinia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie warunkowo spetnhia wymagania
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 10.02.2020r.
NS/HK/ WODY/ 4562 - 3/20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PIESUDSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa

I.  Nridentyfikacyjny B/0183 oraz W/0224, prébki wody pobranej dnia 21.01.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 39, Przychodnia Zdrowia — kran w gabinecie
zabiegowym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

II. Nridentyfikacyjny B/0182 oraz W/0223, prébki wody pobranej dnia 21.01.2020 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW -—hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 ~ 42-300 Myszkéw  tel./fax: 34 313-13-05
Myszkow, dnia 28.02.2020r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 20/20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Protokoél/y/ pobrania probki /ek/: nr 12/11/2020, 13/11/2020, 14/11/2020.

1. L. anal. 60 pobranej dnia 18.02.2020 r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego 17 , hala filtréw, punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci , woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéow fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z2017, poz. 2294).

IL. L. anal. 61 pobranej dnia 18.02.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Le$na 1 - Szkola Podstawowa nr 1, kuchnia, woda

przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).

III. L. anal. 62 pobranej dnia 18.02.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pulaskiego 7 - Przedszkole nr 2 - kuchnia, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu 0 §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 35 /20 Myszkow, dnia 23.03.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewneltrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw iKanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L. Nridentyfikacyjny B/0660, W/0807 probki wody pobranej dnia 03.03.2020r.miejsce
poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW — hala filtré6w — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda speinia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

I ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 84/20 Myszkéw, dnia 29.06.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej )
Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20  42-202 Czestochowa

L. Nridentyfikacyjny B/1561 oraz W/1819 prébki wody pobranej dnia 16.06.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pulaskiego 42, Panstwowy Inspektorat Weterynaryjny —
kran w pomieszczeniu socjalnym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakoséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

II.  Nridentyfikacyjny B/1562 oraz W/1820 probki wody pobranej dnia 16.06.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW -hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne Jjakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 97/20 Myszkéw, dnia 27.07.2020r.,

OCENA JAKOSCI WODY
WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO
Protokol/y/ pobrania prébki /ek/: nr 39/V1/2020.
I. L. anal. 176 oraz 266/20 probki wody pobranej dnia 15.06.2020 r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Pilsudskiego 17, hala filtréw, punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci , woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikoéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

).



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 153/20 Myszkéw, dnia 20.10.2020r

OCENA JAKOSCI WODY
WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PIL.SUDSKIEGO
Protokoty/ pobrania prébki /ek/: nr 130/1X/2020, 131/1X/2020, 132/1X/2020.

I. L. anal. 348 pobranej dnia 29.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Jedwabna 93 - Szkola Podstawowa nr 4 —
kran w kuchni , woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

II. L. anal. 349 pobranej dnia 29.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Okrzei 140 — Z.W. i K. — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017, poz. 2294).

III. L. anal. 350 pobranej dnia 29.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — Budynek SUW- hala filtrow-
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.
1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017, poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spenia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 158/20 Myszkéw, dnia 28.10.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO
Probki wody pobrane w ramach kontroli wewngtrznej )
Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Czestochowa
I. Nridentyfikacyjny B/2814 oraz W/3110 prébki wody pobranej dnia 06.10.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Pilsudskiego 17 — budynek SUW —hala filtrow — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow chemicznych
woda spefnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017, poz. 2294).
IL. Nridentyfikacyjny B/2818 oraz W/3113 prébki wody pobranej dnia 06.10.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Okrzei 140 — Z.W. i K. — pomieszczenie socjalne,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana probka wody nie spetnia wymagan mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / przekroczony parametr — liczba bakterii grupy coli
— 1 NPL/100 ml /.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017, poz. 2294).
REKONTROLA - badania przeprowadzonego w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
Myszkéw ul. Okrzei 140 — Z.W. i K. — pomieszczenie socjalne,
‘ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
III. Nridentyfikacyjny B/2859 préobki pobranej dnia 08.10.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jana Pawla II 59 — hydrant na sieci,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. W zakresie uzyskanych wartosci badanego wskaznika mikrobiologicznego woda spetnia
wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

@/



‘ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

| ul. Pufaskiego 42 42-300 Myszkéw tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 184 /20 Myszkéw, dnia 07.12.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PILSUDSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekdéw

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I.  Nridentyfikacyjny B/3111, W/3428 probki wody pobranej dnia 04.11.2020r. miejsce
poboru: Myszkow ul. Pitsudskiego 17 — budynek SUW — hala filtréw — punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda speinia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkow, dnia 10.02.2020r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 4 /20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L

II.

Nr identyfikacyjny B/0181,W/0222, probki wody pobranej dnia 21.01.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana prébka wody nie spelnia wymagan mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Wykryto podwyzszong warto$¢ ogdlnej liczby
mikroorganizméw w temp. 22°C powyzej 300 jtk/1ml, dopuszczalna warto$é 100 jtk/1 ml.

W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda w badanym zakresie nie spelnia wymagan jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ze wzgledu na podwyzszong wartos¢ ogdlnej liczby
mikroorganizméw w temp. 22°C.

REKONTROLA:

Nr identyfikacyjny B/0240, prébki wody pobranej dnia 27.01.2020 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — punkt czerpalny na
wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017, poz. 2294).

Ocena ogodlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 13 /20 Myszkéw, dnia 19.02.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.4. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nr identyfikacyjny B/0334 oraz W/0436 probki wody pobranej dnia 04.02.2020 .
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

I Nr identyfikacyjny B/0339 oraz W/0441 prébki wody pobranej dnia 04.02.2020 r.
miejsce poboru: Szkola Podstawowa Nr 6- ul. Wapienna 2 Myszkéw -— kran
w kottowni, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne Jjakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spefnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu 0§21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 23 /20 Myszkéw, dnia 06.03.2020r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

REKONTROLA - badania przeprowadzonego w dniu.21.01.2020r. w punkcie Budynek
SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do
sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Protokol/y/ pobrania probki /ek/: nr 22/11/2020

I. L. anal. 75 pobranej dnia 25.02.2020r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow, punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 27/20 Myszkéw, dnia 09.03.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO
Protokol/y/ pobrania probki /ek/: nr 23/11/2020, 24/ 11 /2020, 25/11/2020

I. L. anal. 77 pobranej dnia 25.02.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Sikorskiego 22a, Szkola Podstawowa Nr 5, kuchnia,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoSci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

IL. L. anal. 78 pobranej dnia 25.02.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34 — Zespél Szkoél Publicznych
Nr 2, kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spehia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

III. L. anal. 79 pobranej dnia 25.02.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw, ul.1 Maja 126 , Hotel KUKUBARA , kran zewngetrzny,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spenia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych 1 parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenie Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogéina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




 PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 34 /20 Myszkéw, dnia 23.03.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L. Nr identyfikacyjny B/0655 oraz W/0802 probki wody pobranej dnia 03.03.2020 .
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 81 /20 Myszkéw, dnia 22.06.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa .

L Nr identyfikacyjny B/1092 oraz W/1317 probki wody pobranej dnia 05.05.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 82 /20 Myszkéw, dnia 29.06.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrzne;.

Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekdéw
Przedsiegbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/1559 oraz W/1817 proébki wody pobranej dnia 16.06.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszyniskiego 45 — budynek SUW — hala filtréow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 98/20 Myszkoéw, dnia 27.07.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokét/y/ pobrania prébki /ek/: nr 40/V1/2020.

I. L. anal 177 oraz 267/20 prébki wody pobranej dnia 15.06.2020r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtréw- punkt czerpalny

na wodzie wtlaczanej do sieci, Myszkéw, ul. Wyszynskiego 45, woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikow fizycznych i parametréw  chemicznych
woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 ~ 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WODY/ 4562 - 122 /20 Myszkéw, dnia 01.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrzne;.

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/2063 oraz W/2325 probki wody pobranej dnia 04.08.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody nie speinia wymagan mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / przekroczony parametr — ogélna liczba
mikroorganizméw — 210 jtk/ml /.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych

woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogolna — woda w badanym zakresie nie spetnia wymagan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

(1



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

___ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 125 /20 Myszkoéw, dnia 03.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

REKONTROLA - badania przeprowadzonego w dniu 04.08.2020 r. w punkcie
Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

L. Nr identyfikacyjny B/2127 probki wody pobranej dnia 10.08.2020 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

ey i,



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 126 /20 Myszkow, dnia 03.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. .
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

L Nr identyfikacyjny B/2126 prébki wody pobranej dnia 10.08.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego — Studnia S-34 bis — woda surowa,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogéina — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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r PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

| __ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 128/20 Myszkow, dnia 11.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokét/y/ pobrania prébki /ek/: nr 62/VII1/2020, 66/VIII/2020.
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Zawierciu; Dzial Laboratoryjny WSSE w Katowicach.

I. L. anal. 255 oraz 467/20 prébki wody pobranej dnia 18.08.2020r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, Myszkow, ul. Wyszynskiego 45, woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

I. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spefnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Bielsku-Bialej — pestycydy.

II. L. anal. 584 prébki wody pobranej dnia 19.08.2020r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego, hala filtrow- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, Myszkow, ul. Wyszynskiego 45, woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

1. W badanej prébce nie stwierdzono przekroczonych wartosci pestycydow.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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T PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie
__ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 145 /20 Myszkéw, dnia 28.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnelrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa.

I  Nridentyfikacyjny B/2467 oraz W/2739 prébki wody pobranej dnia 09.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW - punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych
woda spefnia wymagania jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. | rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

II. Nr identyfikacyjny B/2468 oraz W/2740 prébki wody pobranej dnia 09.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Miedziana 3 - Budynek MOSIR - kran przy wodomierzu,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych

woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu 0 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. Nr identyfikacyjny B/2469 oraz W/2741 probki wody pobranej dnia 09.09.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. 1-go Maja 126— Hotel Kukubara — kran przy wodomierzu,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow chemicznych

woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1  rozporzadzenia Ministra
7drowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie speinia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WODY/ 4562 - 154/20 Myszkéw, dnia 20.10.2020r,

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW- WYSZYNSKIEGO

Protokdl/y/ pobrania probki /ek/: nr 133/1X/2020, 134/ 1X/2020,
135/1X/2020,136/1X/2020,137/1X/2020,145/X/2020.

I. L. anal. 351 pobranej dnia 29.09.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Strazacka 45, SPZOZ Przychodnia nr 1 —
kran w gabinecie zabiegowym, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spetia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartodci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294),

IL. L. anal. 353 pobranej dnia 29.09.2020r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszynskiego 45, hala filtréw- punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrdw chemicznych
woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu 0 § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294),

III. L. anal. 354 pobranej dnia 29.09.2020r-.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Jaworznicka 34 — Zespol Szkét Publicznych nr 2 -
kuchnia, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetia wymagania Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkoéw tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 159 /20 Myszkéw, dnia 28.10.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - WYSZYNSKIEGO

Prébki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa.

L Nr identyfikacyjny B/2816 oraz W/3112 prébki wody pobranej dnia 06.10.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtrow -
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i1 parametrow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkéw  tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 182 /20 Myszkow, dnia 07.12.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW — WYSZYNSKIEGO

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej.

Sprawozdanie z badah wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okr¢gu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nr identyfikacyjny B/3109 oraz W/3430 prébki wody pobranej dnia 04.11.2020 r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Wyszynskiego 45 — budynek SUW — hala filtréw,
punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi.

1. Badana prébka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw chemicznych
woda spelnia wymagania jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

Myszkéw, dnia 17.02.2020r,
NS/HK/ WOD/ 4562 -8/20

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Probki wody pobrane w ramach kontroli wewnetrznej. )
Sprawozdanie z badari wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

L Nridentyfikacyjny B/0337 oraz W/0439, préobki wody pobranej dnia 04.02.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa-budynek SUW - punkt czerpalny na wodzie
wilaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana prébka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

IL. Nridentyfikacyjny B/0336 oraz W/0438, prébki wody pobranej dnia 04.02.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Traugutta 41-NZOZ Rodzina-kran w gabinecie lekarskim,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana probka wody speinia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartoci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

II Nridentyfikacyjny B/0338 oraz W/0440, prébki wody pobranej dnia 04.02.2020r.
miejsce poboru: Zbiornik wody pitnej, ul. Palmowa - studzienka wodociggowa, punkt
czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
1. Badana probka wody speia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych 1 parametréow
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 ~ 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 26/20 Myszkow, dnia 09.03.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA
Protokol/y/ pobrania probki /ek/: nr 17/11/2020

I. L. anal. 142/20 pobranej dnia 24.02.2020 r.
miejsce poboru: Budynek SUW, ul. Palmowa — punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej
do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych warto$ci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt.l rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogoélna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 ~ 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 45/20 Myszkéw, dnia .25.03.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Protokol/y/ pobrania prébki /ek/: nr 37/111/2020

I. L. anal. 110 pobranej dnia 17.03.2020 r.

miejsce poboru: Budynek SUW, ul. Palmowa — punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do
sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spetnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych 1 parametréw

chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spelnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




B PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
‘ w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 83 /20 Myszkow, dnia 29.06.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Piébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej.

Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Scielow
Przedsiebiorstwo Wodociggiw iKanalizacji Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie ul.
Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa .

I. Nridentyfikacyjny B/1560, W/1818 prébki wody pobranej dnial6.06.2020r.miejsce
poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny na wodzie
wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda speinia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 124 /20 Myszkéw, dnia 01.09.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej. .
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nr identyfikacyjny B/2066 oraz W/2328 prébki wody pobranej dnia 04.08.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogélna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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‘ PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

L ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WODY/ 4562 - 140/20 Myszkow, dnia 17.09.2020 r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW - PALMOWA
Protoko6l/y/ pobrania probki /ek/:nr 88/1X/2020, 89/IX/2020.

I. L. anal. 292 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa, Studnia gl¢binowa S-1 , kurek czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadad
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartoéci badanych wskaznikéw fizycznych i parametréw
chemicznych woda spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi .

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. L. anal. 293 pobranej dnia 08.09.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Traugutta 41-NZOZ Rodzina-kran w gabinecie
lekarskim, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spehia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
t w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WODY/ 4562 - 160 /20 Myszkéw, dnia 28.10.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Probka wody pobrana w ramach kontroli wewnetrznej. .
Sprawozdanie z badar wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa .

I.  Nridentyfikacyjny B/2817 oraz W/3111 prébki wody pobranej dnia 06.10.2020r.
miejsce poboru: Myszkéw ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana prébka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikéw fizycznych i parametrow

chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie

ul. Putaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 183 /20 Myszkéw, dnia 07.12.2020r.

OCENA JAKOSCI WODY

WODOCIAG PUBLICZNY MYSZKOW-PALMOWA

Prébka wody pobrana w ramach kontroli wewngtrznej. )
Sprawozdanie z badan wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa.

I. Nridentyfikacyjny B/31 10, W/3429 probki wody pobranej dnia 04.11.2020r.
miejsce poboru: Myszkow ul. Palmowa — budynek SUW — punkt czerpalny
na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1. Badana probka wody spelnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

2. W zakresie uzyskanych wartosci badanych wskaznikow fizycznych i parametrow
chemicznych woda spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogdlna — woda w badanym zakresie spetnia wymagania jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.




